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Geschéftszahl — beim Antworten bitte angeben
SZ-BA-1024/1/114-2026
Schwaz, 15.06.2026

Johannes Hundsbichler, Hippach;

Gasthof "Metzgerwirt” auf Gp. 1042/2 KG Laimach
Anderung der Betriebsanlage

gewerberechtliches Anzeigeverfahren

VERSTANDIGUNG

Herr Johannes Hundsbichler, Einfahrt-Mitte 431/1, 6290 Mayrhofen, hat mit Schreiben vom 12.06.2026,
eingelangt am 12.06.20286, bei der Bezirkshauptmannschaft Schwaz die Anderung der zuletzt mit Bescheid
der Bezirkshauptmannschaft Schwaz vom 01.12.2022, Zahl SZ-BA-1024/1/102-2022, genehmigten
Betriebsanlage Gasthof ,Metzgerwirt* auf Gp. 1042/2 KG Laimach angezeigt.

Projektsbeschreibung:

Bei der Begehung zur wiederkehrenden Uberpriifung geméaf § 82b GewO 1994 durch das
Ziviltechnikerburo Dipl.-Ing. Tobias Fankhauser wurden Anlagenteile festgestellt, fur die keine
gewerberechtliche Genehmigung vorliegt. Weiters wurden geringfiigige bauliche Veranderungen
festgestellt, die von den genehmigten Ausflihrungen abweichen. Diese Anlagenteile und baulichen
Veranderungen werden in diesem Projekt beschrieben bzw. in den dazugehorigen Einreichplanen
dargestellit.

Untergeschoss (unterirdisches Geschoss)

Im Untergeschoss wurde die bauliche Trennung zwischen der Saunatechnik und dem Liftungsraum im
stdwestlichen Bereich der Betriebsanlage nicht ausgefiihrt. Da die Liftungsanlage in diesem Beriech
ausschlieBlich den Wellnessbereich versorgt ist eine Trennung dieser Bereiche nicht notwendig.



Die Feuerschutztiire aus dem Bereich der WC-Anlagen und der Waschk{iche in Richtung sicheres
Treppenhaus wurde entgegen der gewerberechtlichen Genehmigung in Fluchtrichtung aufschlagend
eingerichtet, was eine Verbesserung des Bestandes darstellt. Die Brandschutztiire vom Heizraum Bestand
in das Freie wurde entfernt und die offenen Mauerteile verschlossen. Der Heizraum Bestand ist weiterhin
aus dem Lager Uber die genehmigte Feuerschutztire EI290-C-S200 erreichbar.

Ein Fenster des Personalzimmers 3 wurde entgegen der Genehmigung nicht mit Feuerschutzverglasung
El 30 ausgestattet. Die Abstand vom Fenster zum Vordach im Bereich Haupteingang der Rezeption
betragt mehr als 3,00 m. Die Flucht aus dem sicheren Treppenhaus Uber den sicheren Endausgang ins
Freie ist nicht nur in nérdlicher Richtung am Fenster des Personalzimmers 3 vorbei mdglich, sondern auch
in dstlicher Richtung entlang der Rezeption zum Parkplatz. Da sich weiters die Rezeption und das
Personalzimmer nicht im selben Brandabschnitt befinden ist nicht davon auszugehen, dass im Falle eines
Brandes beide Bereiche gleichzeitig betroffen sind. Somit kann von der Feuerschutzverglasung €| 30 im
Personalzimmer 3 abgesehen werden.

Im Getranke- u. Lebensmittellager wurde eine Kihlzelle eingerichtet. Der dazugehdrige Verfliissigungssatz
mit Kompressor und Verdichter wird auf der Kithizelle in Aufstellung gebracht.

Geanderte Rdume

Raumbezeichnung Bodenfliche

Saunatechnik 1 14§3_m2_

Loftungsraum “ 30,97 m?
45,77 m

1. Obergeschoss (2. oberirdisches Geschoss)

Im sicheren Treppenhaus wurde am Podest EG zum OG das Fenster mittels Ziegelwand verschlossen.

Kalteanlagen

Im Untergeschoss wird im Getranke- und Lebensmittellager eine Kihizelle aufgestellt. Der dazugehérige
Verflissigungssatz mit Kompressor und Verdichter wird auf der Kiihlzelle in Aufstellung gebracht.
Aufgrund der geringen Kaltemittelmenge werden im Aufstellungsraum sowie in der Getrankekihlzelle die
kritischen Grenzwerte nicht tiberschritten und daher keine weiteren Sicherheits- und ErsatzmaRBnahmen
vorgesehen.

' Anlage Kaltemittel ' Menge Sicherheitsgruppe
|

Eetrénkekﬂhlzelle R-513a 2,0 kg A1

Genauere Details und Informationen sind dem Projekt der Fa. ARCTIC Kéite & Klima GmbH, welche dem
Einreichprojekt beigelegten wurden, zu entnehmen.

Brandschutztechnische Beschreibung

Die brandschutztechnischen Mallnahmen bleiben laut bestehendem Bescheid SZ-BA-1024/1/57-2020 vom
08.07.2020 und des Bescheid SZ-BA-1024/1/102-2022 vom 01.12.2022 unverindert.
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Die max. zulassige Gehlange von 40m bis in den sicheren Bereich, wird durch die geplanten Anderungen
nicht Gberschritten.

Ein Fenster des Personalzimmers 3 wurde entgegen der Genehmigung nicht mit Feuerschutzverglasung
El 30 ausgestattet. Die Entfernung vom Fenster zum Vordach im Bereich Haupteingang der Rezeption
betragt Gber 3,00 m. Die Flucht aus dem sicheren Treppenhaus lber den sicheren Endausgang ins Freie
ist nicht nur in nérdlicher Richtung am Fenster des Personalzimmers 3 vorbei moglich, sondern auch in
ostlicher Richtung entlang der Rezeption zum Parkplatz. Da sich weiters die Rezeption und das
Personalzimmer nicht im selben Brandabschnitt befinden ist nicht davon auszugehen, dass im Falle eines
Brandes beide Bereiche gleichzeitig betroffen sind. Somit kann von der Feuerschutzverglasung EI 30 im
Personalzimmer 3 abgesehen werden.

Das gesamte Geb&ude ist mit einer automatischen Brandmeldeanlage (mit interner Alarmierung) gem.
TRVB 123 ausgestattet.

Aus der Anderungsanzeige hat sich ergeben, dass die gegenstandliche Anlage den Bestimmungen des §
81 Abs. 2. Ziffer 7 GewO 1994 unterliegt und daher ein Anzeigeverfahren durchzufiihren ist,

Die fiir das Verfahren eingereichten Planunterlagen und technischen Beschreibungen bzw. sonstigen
Behelfe liegen bis zum

Freitag, den 03.07.2026

bei der Bezirkshauptmannschaft Schwaz, Gewerbereferat, 2. Stock, Zimmer 203 und bei der Gemeinde
Hippach zur Einsicht auf.

Jeder Nachbar hat die Méglichkeit, bis zum oben angefiihrten Zeitpunkt in die gegenstandlichen
Projektsunterlagen Einsicht zu nehmen und von seinem Anhérungsrecht Gebrauch zu machen.

Innerhalb dieser Frist kdnnen Nachbarn (§ 75 Abs. 2) einwenden, dass die Voraussetzungen fiir die
Durchflihrung des Anzeigeverfahrens gem. § 81 Abs. 2 Ziffer 7 GewO 1994 nicht vorliegen. Werden
innerhalb der gesetzlichen Frist keine diesbezliglichen Einwendungen erhoben, erlischt die Parteistellung.

Flir den Bezirkshauptmann:

Mag. Winkler
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